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I. Zone Mari de aprovizionare 
 

Nr. total de zone de aprovizionare mari: 6 
Nr. consumatori judet: 103 469 
Procent din populatia totala judet (rezidenta in zap mari): 83.74 % 
Volum total de apa distribuit: 10387535 mc/an 

 
 
ZAP 1   ....Laceni….. 
Localitati incluse: Alexandria 
Sursa de apa: profunzime; Nume sursa:  57 foraje 
Volum de apa distribuit/zi: 8208 
Populatia aprovizionata : 22579; procent din populatia totala: 83.26 % 
Paramatrii suplimentari monitorizati: - 
Nr. total de analize efectuate/parametru:   
 
Escherichia coli (E.coli) 198 
Enterococi 198 
Nitrați 69 
Nitriți la iesire din statia de tratare 41 
Nitriți în rețeaua de distribuție 31 
Amoniu 72 
Cloruri 64 
Clor rezidual liber la capăt de reţea 31 
Conductivitate 67 
pH 67 
Fier 69 
Mangan 69 
Oxidabilitate 64 
Bacterii Coliforme 73 
Număr de colonii la 22 grd.C  73 
Număr de colonii la 37grd.C  73 



Turbiditate 67 
Duritate totală 69 

 
Nr. total de analize neconforme/ parametru: AMONIU – 72 neconformitati 
Intreruperi furnizate in apa: nu e cazul 
Autorizatie sanitara de functionare : NU 
Derogari: NU 
 
 
ZAP 2   ....PECO….. 
Localitati incluse: Alexandria 
Sursa de apa: profunzime; Nume sursa: 53  foraje 
Volum de apa distribuit/zi: 6096 
Populatia aprovizionata : 15053; procent din populatia totala: 82.82  % 
Paramatrii suplimentari monitorizati: - 
Nr. total de analize efectuate/parametru:   
 
Escherichia coli (E.coli) 167 
Enterococi 167 
Nitrați 63 
Nitriți la iesire din statia de tratare 41 
Nitriți în rețeaua de distribuție 25 
Amoniu 67 
Cloruri 58 
Clor rezidual liber la capăt de reţea 25 
Conductivitate 61 
pH 61 
Fier 62 
Mangan 62 
Oxidabilitate 58 
Bacterii Coliforme 68 
Număr de colonii la 22 grd.C  68 
Număr de colonii la 37grd.C  68 
Turbiditate 61 
Duritate totală 62 

 
Nr. total de analize neconforme/ parametru: AMONIU – 67 neconformitati 
Intreruperi furnizate in apa: nu e cazul 
Autorizatie sanitara de functionare : NU 
Derogari: NU 
 
 
 
ZAP 3   ....Turnu Magurele….. 
Localitati incluse: Turnu Magurele 
Sursa de apa: suprafata; Nume sursa: fluviul Dunarea  



Volum de apa distribuit/zi: 6499 
Populatia aprovizionata : 21103; procent din populatia totala: 85.19  % 
Paramatrii suplimentari monitorizati: - 
Nr. total de analize efectuate/parametru:   
 
Escherichia coli (E.coli) 178 
Enterococi 178 
Nitrați 64 
Nitriți la iesire din statia de tratare 36 
Nitriți în rețeaua de distribuție 25 
Amoniu 67 
Cloruri 58 
Clor rezidual liber la capăt de reţea 25 
Conductivitate 61 
pH 61 
Fier 63 
Mangan 63 
Oxidabilitate 58 
Bacterii Coliforme 84 
Număr de colonii la 22 grd.C  84 
Număr de colonii la 37grd.C  84 
Turbiditate 61 
Duritate totală 63 
Aluminiu 64 
Clostridium 
perfringens(specia,inclusiv sporii) 

51 
 

 
Nr. total de analize neconforme/ parametru: nu e cazul 
Intreruperi furnizate in apa: nu e cazul 
Autorizatie sanitara de functionare : NU 
Derogari: NU 
 
 
ZAP 4   ....ROSIORII DE VEDE….. 
Localitati incluse: Rosiorii de Vede 
Sursa de apa: profunzime; Nume sursa: 23  foraje 
Volum de apa distribuit/zi: 3021 
Populatia aprovizionata : 24326; procent din populatia totala: 88.73  % 
Paramatrii suplimentari monitorizati: - 
Nr. total de analize efectuate/parametru:   
 
Escherichia coli (E.coli) 114 
Enterococi 114 
Nitrați 29 
Nitriți la iesire din statia de tratare 12 
Nitriți în rețeaua de distribuție 15 



Amoniu 31 
Cloruri 25 
Clor rezidual liber la capăt de reţea 15 
Conductivitate 27 
pH 27 
Fier 29 
Mangan 29 
Oxidabilitate 25 
Bacterii Coliforme 31 
Număr de colonii la 22 grd.C  31 
Număr de colonii la 37grd.C  31 
Turbiditate 27 
Duritate totală 29 

 
Nr. total de analize neconforme/ parametru: nu e cazul 
Intreruperi furnizate in apa: nu e cazul 
Autorizatie sanitara de functionare : NU 
Derogari: NU 
 
 
ZAP 5   ....ZIMNICEA….. 
Localitati incluse: Zimnicea 
Sursa de apa: profunzime; Nume sursa: 16 foraje 
Volum de apa distribuit/zi: 3053 
Populatia aprovizionata : 12645; procent din populatia totala: 87.15  % 
Paramatrii suplimentari monitorizati: - 
Nr. total de analize efectuate/parametru:   
 
Escherichia coli (E.coli) 86 
Enterococi 86 
Nitrați 21 
Nitriți la iesire din statia de tratare 8 
Nitriți în rețeaua de distribuție 12 
Amoniu 23 
Cloruri 18 
Clor rezidual liber la capăt de reţea 12 
Conductivitate 20 
pH 20 
Fier 21 
Mangan 21 
Oxidabilitate 18 
Bacterii Coliforme 23 
Număr de colonii la 22 grd.C  23 
Număr de colonii la 37grd.C  23 



Turbiditate 20 
Duritate totală 21 

 
Nr. total de analize neconforme/ parametru: nu e cazul 
Intreruperi furnizate in apa: nu e cazul 
Autorizatie sanitara de functionare : NU 
Derogari: NU 
 
 
ZAP 6   ....VIDELE….. 
Localitati incluse: Videle 
Sursa de apa: profunzime; Nume sursa: 14 foraje 
Volum de apa distribuit/zi: 1189 
Populatia aprovizionata : 5983; procent din populatia totala: 52.31  % 
Paramatrii suplimentari monitorizati: - 
Nr. total de analize efectuate/parametru:   
 
Escherichia coli (E.coli) 28 
Enterococi 28 
Nitrați 18 
Nitriți la iesire din statia de tratare 8 
Nitriți în rețeaua de distribuție 8 
Amoniu 19 
Cloruri 15 
Clor rezidual liber la capăt de reţea 9 
Conductivitate 16 
pH 16 
Fier 18 
Mangan 18 
Oxidabilitate 15 
Bacterii Coliforme 19 
Număr de colonii la 22 grd.C  18 
Număr de colonii la 37grd.C  18 
Turbiditate 16 
Duritate totală 18 

 
Nr. total de analize neconforme/ parametru: AMONIU – 9 neconformitati 
Intreruperi furnizate in apa: nu e cazul 
Autorizatie sanitara de functionare : NU 
Derogari: NU 
 
 
 
 
 
 



II. Zone mici de aprovizionare 

Nr. total de zone de aprovizionare mici (ZAPm): 52 
Nr. consumatori ZAP mici din judet: 98209 
Procent din populatia totala a judetului: 27.04 % 
Volum total de apa distribuit: 4720910 mc/an 
 
 
CAT 1 
Nr. ZAPm in care se furnizeaza intre 10-100 m3 apa potabila/zi: 7 
Nr total consumatori : 6663 
Volum total de apa distribuit mc/an:135415 
Sisteme care nu detin ASF: 
SC SGC Calinesti SRL 
SC SGC Calinesti SRL- Copaceanca 
SC SGC Calinesti SRL-Licuriciu 
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA BOGDANA - sat Urluiul 
UAT Mavrodin 
UAT Vedea-sat Cosoteni 
SERVICIUL PUBLIC APA COMUNA ISLAZ - sat Moldoveni 
 
 
CAT 2 
Nr. ZAPm in care se furnizeaza intre 10-100 m3 apa potabila/zi: 40 
Nr total consumatori : 78353 
Volum total de apa distribuit mc/an: 3606565 
Sisteme care nu detin ASF: 
SC APASAT SRL Slobozia Mindra 
Serviciul Public de Apa Canal Balaci 
SC AQA TALPA SRL 
SC Poroschia COM SRL 
SC SERVLOC Frasinet SRL 
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA DRAGANESTI VLASCA 
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA SEGARCEA 
VALE 
SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE AL COMUNEI MAGURA 
UAT Babaita 
UAT Babaita- sat Merisani 
UAT Beuca 
UAT Blejesti 
UAT Blejesti-sat Baciu 
UAT Brinceni 
UAT Ciolanesti 
UAT Dobrotesti 
UAT Dobrotesti- sat Merisani 



UAT Furculesti 
UAT Lisa- sat Vinatori 
UAT Maldaeni 
Consiliul Local Nanov - Serviciul apa canal 
UAT Pietrosani 
UAT Silistea 
UAT Stejaru 
UAT Tatarastii de Jos 
UAT Tiganesti 
UAT Troianul 
UAT Uda Clocociov 
UAT Vedea 
UAT Zambreasca 
SC GRATIA SERV SRL 
SC AQUA STOROBANEASA SRL 
UAT VIISOARA 
SC APA CANAL SAELELE SRL 
SERVICIUL PUBLIC APA COMUNA ISLAZ 
SC APA SERV COMUNA PURANI SRL 

 
 
CAT 3 
Nr. ZAPm in care se furnizeaza intre 10-100 m3 apa potabila/zi: 5 
Nr total consumatori : 13193 
Volum total de apa distribuit mc/an: 978930 
Sisteme care nu detin ASF: 
SC APA Plopii-Slavitesti SRL 
UAT Lisa 
UAT Mirzanesti 
Serviciul public apa canal comuna Peretu 
UAT Piatra 

 
Listare ZAPm cu sursa de apa de suprafata: Nu e cazul 
Nr. total de analize efectuate/ parametru: 

Escherichia coli 
(E.coli) 893 
Enterococci 893 
Nitrat 190 
Nitrit la iesirea din 
uzina 87 
Nitrit la robinetul 
consumatorului 182 
Amoniu 371 
Cloruri 87 
Conductivitate 266 



pH 266 
Fier 190 
Mangan 190 
Oxidabilitate 87 
Bacterii coliforme 373 
Colonii la 220 C 373 
Colonii la 370 C 373 
Turbiditate 266 
duritate 190 
clor rezidual liber 
si total 893 

 
Nr. total de analize neconforme/ parametru:  
Escherichia coli 
(E.coli) 12 
Enterococci 11 
Nitrat 0 
Nitrit la iesirea din 
uzina 2 
Nitrit la robinetul 
consumatorului 10 
Amoniu 79 
Cloruri 0 
Conductivitate 0 
pH 0 
Fier 13 
Mangan 65 
Oxidabilitate 0 
Bacterii coliforme 11 
Colonii la 220 C 70 
Colonii la 370 C 70 
Turbiditate 0 
duritate 0 
clor rezidual liber 
si total 542 
 
Intreruperi furnizate in apa: 3 ZAPm livreaza apa cu interval orar in lunile de vara 
Autorizatie sanitara de functionare : NU 
Derogari: NU 
 
Lista neconformitati / ZAPm  

Denumire sistem Parametrii neconformi in anul 2021 
SC APA Plopii-Slavitesti SRL clor, enterococi 
SC APACOM Lunca SRL clor, NTG 
SC APASAT SRL Slobozia Mindra clor, NTG 
SC APASERV SRL Balaci clor, mangan 
SC AQA TALPA SRL clor 



SC Poroschia COM SRL bacterii colif, NTG, clor 
SC SERVLOC Frasinet SRL enterococi, clor, amoniu, nitriti  
SC SGC Calinesti SRL amoniu 
SC SGC Calinesti SRL- Copaceanca clor, amoniu 
SC SGC Calinesti SRL-Licuriciu amoniu,nitriti 
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA 
BOGDANA clor 
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA 
BOGDANA – sat Urluiul clor 
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA 
DRAGANESTI VLASCA NTG, clor, amoniu, nitriti, fier, mangan 
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA 
IN COMUNA SEGARCEA VALE clor 
SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE 
AL COMUNEI MAGURA NTG, clor, amoniu, mangan 
UAT Babaita clor, amoniu, nitriti, mangan 
UAT Babaita- sat Merisani enterococi, clor, amoniu, nitriti mangan 
UAT Beuca clor 
UAT Blejesti NTG, clor 
UAT Blejesti-sat Baciu NTG, clor, mangan 
UAT Brinceni clor 
UAT Ciolanesti clor, mangan 
UAT Dobrotesti E. coli, enterococi, clor 
UAT Dobrotesti- sat Merisani clor, mangan 
UAT Furculesti E. coli, enterocoi, bacterii colif, clor 
UAT Lisa clor 
UAT Lisa- sat Vinatori E. coli, enterocoi, NTG, clor 
UAT Maldaeni E.coli, clor, fier, mangan 
UAT Mavrodin clor, amoniu 
UAT Mirzanesti clor, NTG 
Consiliul Local Nanov - Serviciul apa canal clor 

Serviciul public apa canal comuna Peretu 
bacterii colif, NTG, clor, amoniu, fier, 
mangan 

UAT Piatra clor, NTG 
UAT Pietrosani clor, NTG 
UAT Silistea E. coli. NTG, clor 
UAT Stejaru clor 
SERVICIUL PUBLIC APA CANAL 
COMUNA SUHAIA E.coli, enterocoi, clor, mangan 
UAT Tatarastii de Jos clor, mangan 
UAT Tiganesti clor, mangan 
UAT Troianul NTG, clor, fier, mangan 
UAT Uda Clocociov clor 
UAT Vedea Enterococi, clor 
UAT Vedea-sat Cosoteni clor, amoniu 
UAT Zambreasca clor, nitriti, mangan 
SC GRATIA SERV SRL clor, mangan 
UAT DRACEA NTG, clor 



SC AQUA STOROBANEASA SRL clor, NTG 
UAT VIISOARA E.coli, NTG, clor 
SC APA CANAL SAELELE SRL NTG, clor 
SERVICIUL PUBLIC APA COMUNA 
ISLAZ clor 
SERVICIUL PUBLIC APA COMUNA 
ISLAZ - sat Moldoveni NTG, clor 
SC APA SERV COMUNA PURANI SRL NTG, clor, amoniu, nitriti 

 
Observatii: Neconformitatile pentru clor reprezinta in marea majoritate a cazurilor o 
dezinfectie insuficienta, sub valoarea prevazuta de legislatia in vigoare. 
 
III. Numarul unitatilor publice in care apa potabila este distribuita prin sisteme 

publice de aprovizionare, inclusive cele care furnizeaza in medie o cantitate mai 
mica de 10mc/zi sau care deserves mai putin de 50 de perosane, si pentru care 
DSP a efectuat monitorizarea calitatii apei potabile: NU E CAZUL 

IV. Calitatea apei furnizate spre consum populatiei, prin fantani publice 
- Numarul total al instalatiilor de tip fanatana (captari izvoare,ciemele etc) aflate pe 

domeniul public in judet : 97 
- Numarul fantanilor luate in evidenta si monitorizate de catre DSP (cel putin o 

proba de apa analizata in 2021): 20  
- Numarul izvoarelor captate luate in evidenta si monitorizate de catre DSP (cel 

putin o proba de apa analizata in 2021): 30 
- Nr. instalatiilor publice tip fantana cu interdictie de folosire a apei: 20 
- Nr. izvoare captate supuse ionterdictiei de folosire: 21 
- Masuri de protective luate pentru populatia consumatoare: 

- Notificarea autoritatilor locale cu privire la neconformitatile 
constatate, recomandarea interzicerii utilizarii apei atat pentru consum 
uman cat si in scop gospodaresc (acolo unde au fost constatate 
neconfomitati la nitrati a fost specificata in mod expres grupa de 0-1 
an, si obligativitatea primariei de a asigura apa potabila pentru sugari 
si copiii sub 3 ani), inscriptionarea corespunzatoare a surselor 
neconforme cu placute pe care sa scrie: APA NU E BUNA DE BAUT. 


